
2 - Obecné SÚ - Přehled příčin závad, poruch a havárií    

Poř.č. klasifikace 
CZ-NUTS

Kód

kanalizace vodovod plynovod el.rozvody
veřejné 

osvětlení

celkem poznámka

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 CZ010 Hlavní město Praha 2 2 2 7 3 1 17

2 CZ020 Středočeský 1 1 2 1 3 3 1 1 (sl.10+14)     1 14

3 CZ031 Jihočeský 1 1 2

4 CZ032 Plzeňský 1 1 4 6

5 CZ041 Karlovarský 1 7 1 3 1

(sl.10+15)     1   
(sl.4+16)     1   

(sl.10+13+21)     1   
(sl.10+16)     1

2 19

7x nespecifik.  
problémy při 
provádění  
staveb

6 CZ042 Ústecký 3 1 1 1 1 7

7 CZ051 Liberecký 2 1 3 (sl.10+ 17)     1 1 8

8 CZ052 Královéhradecký 4 1 (sl.10+ 16)     1 6

9 CZ053 Pardubický 2 1 8 1 1 3 1 4 (sl.4+ 10)     2 23

10 CZ063 Vysočina 4 (sl.10+ 20)     1 5

11 CZ064 Jihomoravský 4 1 3 2 1 2

(sl.10+ 13)     3        
(sl.4+ 20)     1     
(sl.10+ 6)     1     
(sl.4+10)     9

3 25 2 3 1 61

12 CZ071 Olomoucký 1 2 15 2 1 3 6 1 1
(sl.7+ 11)     1     
(sl.8+16)     1      

(10+13)     1
1 37

13 CZ072 Zlínský 2 5 2 1 (sl.6+ 8)     1 11

14 CZ080 Moravskoslezský 5 1 6 7 1 54 (sl.6+ 7)     1                
(sl.4+ 10+ 14)     1

1 76

15 Celkem 16 2 1 10 18 1 57 1 8 60 13 18 6 4 1 6 30 6 3 25 2 3 1 292

Poznámka:
Sloupec č. 4 - funkční díly staveb:

základy
svislé konstrukce
vodorovné konstrukce
střecha
výplně otvorů
povrchy vnitřních a vnějších stěn
výplně otvorů
podlahy
instalace
ostatní
vnější úpravy

kraj

Počet havárií, závažných poruch, často se opakujících závad na stavbách -důvod

inženýrské sítě
vada na 

funkčním dílu 
stavby

nedodržení 
projektu

chyba v 
projektu

nevyhovující 
technologický 

postup

při provádění 
stavebních 

prací

technická 
příčina

nedostatečná 
údržba

nekvalitní 
materiály

nestabilní 
podloží

požár
povodeň, 
přívalový 

déšť
vichřice

odstranění, 
odcizení 

části 
konstrukce, 

narušení 
statiky

 

kombinace vlivů
příčina 

nestano-
vena

sníh
pád 

stromu
výbuch

auto-
havárie

otřesy
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